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Tämän työn tavoitteena on perehtyä nestekiertoisten lämmöntalteenottojärjestelmien mi-
toituksessa sekä erityisesti käyttöönotossa huomioonotetaviin seikkoihin. Muita lämmön-
siirtojärjestelmiä pidetään usein elinkaaritaloudellisesti kannattavampina kuin nestekier-
toisia järjestelmiä. Nestekiertoiset lämmöntalteenottojärjestelmät antavat joustavuutta 
tulo- ja poistoilmakanavien sijoitteluun. Nestekiertoisessa lämmöntalteenottojärjestel-
mässä tulo- ja poistoilmakoneiden ei tarvitse sijaita päällekkäin, kuten pyörivällä tai risti-
virtalämmönsiirtimellä varustetuissa ilmanvaihtokoneissa tarvitsee. Toinen nestekiertois-
ten järjestelmien tulevaisuuden puolesta puhuva seikka on niiden integroimismahdolli-
suus muihin systeemeihin, kuten aurinkokeräinpiiriin tai maalämpöpiiriin. 
Tämä insinöörityö on tehty toimeksiantona Skanska Talonrakennus Oy:lle. Tämän työn 
tarkoituksena on saada urakoitsijalle tietoa nestekiertoisten lämmöntalteenottolaitteisto-
jen toiminnasta ja erityisesti vastaanotosta sekä vastaanottoon liittyvistä ongelmista. 
Työssä käsitellään ilmanvaihtoa sen toimintavarmuuden näkökulmasta, käydään läpi 
nestekiertoisen lämmöntalteenottoratkaisun teoriaa sekä analysoidaan nestekiertoisen 
lämmöntalteenottoratkaisun vastaanottomenettelyyn liittyviä ongelmia ja epäkohtia. 
Nestekiertoisen lämmöntalteenottojärjestelmien mitoitusten haasteiden ja vastaanoton 
näkökulmista työhön on haastateltu viittä eri tahoa: putkiurakoitsijaa, LVI-suunnittelijaa, 




2 Ilmanvaihdon energiatehokkuus 
Ilmanvaihdon energiatehokkuus tulee toteuttaa siten, että se ei heikennä sisäilman ter-
veellisyyttä tai viihtyvyyttä. Suunniteltaessa ja tarkasteltaessa energiatehokasta ilmas-
tointijärjestelmää ovat käsitteet ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho ja lämmön-
talteenoton vuosihyötysuhde tärkeitä. Lämpöä pyritään ottamaan talteen ilmanvaihdosta 
mahdollisimman paljon ja hyödyntämään sitä uudestaan.  
Energiatehokkuuden yksi merkittävimmistä tekijöistä on sähkönkulutus, ja sähkön kulu-
tusta pyritäänkin minimoimaan. Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteholuku eli SFP-
luku, joka voidaan laskea yksittäiselle koneelle tai koko ilmanvaihtojärjestelmälle, auttaa 
hallitsemaan sähkönkäyttöä ilmanvaihtojärjestelmissä. Lisäksi ilmanvaihdossa lämpöä 
pyritään ottamaan talteen tehokkaasti järjestelmän lämmöntalteenottolaitteella. Läm-
möntalteenoton ja sähkönkulutuksen minimoimisella pystytään vähentämään käyttökus-
tannuksia ja siten saavuttamaan energiatehokas järjestelmä. [8.] 
Termi ilmanvaihtokoneen energiatehokkuudesta voi johtaa harhaan väärin ymmärret-
tynä. Rakennuksen ilmanvaihdon energiatehokkuus ei ole ainoastaan ilmastointikoneen 
ominaisuus, vaan siihen vaikuttaa muitakin tekijöitä. Ilmanvaihtokoneen ominaisuuksien 
lisäksi ilmanvaihdon energiatehokkuuteen vaikuttavat muun muassa seuraavat asiat: 
 rakennuksen ylläpidon ja huollon taso 
 rakennuksen suunnittelun taso 
 rakentamisaikaisten asennuksien taso 
 IV-asennuksissa käytettyjen komponenttien toimintavarmuus ja laatu. 
Kaikki ylläolevat asiat vaikuttavat käytönaikaiseen energiatehokkuuden muodostumi-
seen. Jos tiivistykset on tehty huonosti rakennusvaiheessa, kulkeutuu lämpöä ja kos-
teutta ulos, jolloin lämmöntalteenottolaitteiston energiatehokkuus heikkenee. Myös tilan 
käyttäjän tai asukkaan tavat voivat vaikuttaa merkittävästi ilmanvaihdon energiatehok-
kuuteen käytön aikana. Esimerkiksi lämmöntalteenoton toiminta voi tehostua, kun pois-
toilman lämpötila nousee, esimerkiksi saunomisen yhteydessä. Poistoilman kosteutta li-
sää esimerkiksi suihkussa käyntien määrä, joka vaikuttaa ilmankäsittelyprosessiin ja 
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lämmöntalteenottoon. Energiatehokkuuteen vaikuttaa rakennuksen ylläpito ja ilmanvaih-
tojärjestelmän huolto ja ylläpito. Likaiset kanavat ja komponentit aiheuttavat ylimääräisiä 
häviöitä ja ongelmia järjestelmässä. [6, s. 20–21.] 
2.1 Sisäilma ja ilmanvaihdon energiatehokkuus 
Ilmanvaihdon tarkoituksena on luoda rakennuksen sisälle terveellinen ja viihtyisä si-
säilma. Koneellisen ilmanvaihdon tärkeimmät tehtävät ovat rakennuksessa olevan van-
han ilman korvaaminen uudella ilmalla ja epäpuhtauksien poistaminen tuloilmasta. Sa-
malla rakennuksen lämpöolot ovat hallittavissa [2, s. 1, 321]. Ilmanvaihdon energiate-
hokkuus rakennuksessa varmistetaan keinoilla, jotka ovat rakennuksen käytön kannalta 
tarkoituksenmukaisia, kuitenkaan tinkimättä viihtyisästä ja terveellisestä sisäilmasta [8, 
s. 8–15]. 
2.2 SFP-luku 
Yleensä rakennuksessa on ilmanvaihtokoneita useampia kuin yksi, jotta voidaan opti-
moida ilmanvaihto kullekin alueelle tarkoituksenmukaiseksi ja sopivaksi. SFP-luku on 
ominaissähköteho, ja se voidaan laskea koko ilmanvaihtojärjestelmälle tai yksittäin jo-
kaiselle koneelle. Mikäli rakennuksen sisäilmatavoitteet edellyttävät poikkeavaa ilmas-
tointia, voi energiatehokkuus olla heikompi. [8.] 
Yksittäisen ilmanvaihtokoneen SFP-luku eli ominaissähköteho määritellään seuraavasti: 
ilmanvaihtokoneen puhaltimien yhteenlaskettu ottoteho (kW) sähköverkosta jaettuna ko-
neen suuremmalla tulo- tai poistoilmavirralla [8, s. 8–15]. Ympäristöministeriön vuoden 
2018 alussa voimaantulleessa asetuksessa uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 
koneellisen tulo- ja poistoilmajärjestelmän SFP-luku saa olla enintään 1,8 kW/(m3/s) [21]. 
Ilmanvaihtojärjestelmän sähkötehon arvo P sisältää kaikkien sähköä käyttävien ilman-
vaihtojärjestelmän laitteiden sähkötehot yhteensä, mukaan lukien mahdollisen LTO-jär-
jestelmän pumppu ja järjestelmän taajuusmuuttajat. IV-koneen ottama sähkötehon las-
kemiseen tarvitaan mitoitusvirtaama sekä lämmönsiirtimien, kanaviston, päätelaitteiden 
ja suodattimen painehäviöt. 
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     (1) 
𝑆𝐹𝑃 ilmanvaihtokoneen ominaissähköteho (𝑘𝑊 𝑚3 𝑠⁄⁄ ) 
𝑃𝑡𝑢𝑙𝑜 tuloilmapuhaltimen ottama sähköteho (𝑘𝑊) 
𝑃𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜 poistoilmapuhaltimen ottama sähköteho (𝑘𝑊) 
𝑞𝑚𝑎𝑥 koneen tulo- tai poistoilmavirta (𝑚
3/𝑠). 





      (2) 
𝑃 puhaltimen ottama sähköteho (𝑘𝑊) 
𝑞 puhaltimen tai koneen ilmavirta (𝑚3/𝑠). 




      (3) 
Σ𝑃 kaikkien puhaltimien ottama sähköteho yhteensä (𝑘𝑊) 
𝑞𝑘𝑜𝑘 koko ilmanvaihtojärjestelmän mitoituspoistoilmavirrasta tai mitoitusulkoil-
mavirrasta suurempi (𝑚3/𝑠). 




      (4) 
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𝑞𝑣 koneen tai puhaltimen ilmavirta (𝑚
3/𝑠) 
∆𝑝 puhaltimen tuottama painehäviö tai paineenkorotus (𝑃𝑎) 
𝜂𝑘𝑜𝑘 puhaltimen kokonaishyötysuhde. 
[18, s. 78–91.] 
2.3 Lämmöntalteenotto 
Lämmöntalteenottolaitteiston tehokkuuteen ja toimintaan vaikuttavat ilman lämpötila ja 
kosteus. Erityisesti kylmissä olosuhteissa usein tarvitaan lisälämpöä lämmöntalteenotto-
laitteiston tueksi. Koska lämmöntarve on suurempi kuin lämmöntalteenottolaitteisto voi 
kattaa, tarvitaan lisäksi lämmityspatteri, joka toimiessaan kuluttaa energiaa. Ilmanvaih-
don energiatehokkuus muodostuu useasta eri tekijästä ja on riippuvuussuhteessa moniin 
rakennuksen ominaisuuksiin. [6, s. 15–16.] 
Poistoilman lämpösisällöstä voidaan ottaa iso osa talteen lämmönsiirtimien avulla. Mitä 
suurempi lämpötilaero vallitsee lämpöä luovuttavan ja lämpöä vastaanottavan virran vä-
lillä, sitä tehokkaampaa on lämmönsiirto siirtimessä. 
Lämmöntalteenottolaitteistot ja lämmönsiirtimet voidaan jakaa kahteen ryhmään, reku-
peratiivisiin ja regeneratiivisiin, niiden toimintaperiaatteen perusteella. Rekuperatiivinen 
lämmönsiirrin on kyseessä silloin, kun lämpö siirtyy ulkoilmaan poistoilmasta suoraan 
ilmavirtoja erottavan levyn lävitse. Rekuperatiiviset lämmönsiirtimet jaetaan vielä kah-
teen ryhmään: suoriin ja epäsuoriin siirtimiin. Regeneratiivinen lämmönsiirrin on lämpöä 
varastoiva lämmönsiirrin, jossa lämpöä siirtävä aine lämpenee ja jäähtyy vuorotellen. [2, 
s. 285–287.] 
Rekuperatiivisia lämmönsiirtimiä on olemassa risti-, vasta- ja myötävirtasovelluksilla. 
Vastavirtaus on lämmönsiirron kannalta edullisin, koska myötävirtauksella ei pienem-




Nestekiertoinen järjestelmä on epäsuora rekuperatiivinen lämmönsiirrin, jossa lämpöä 
siirretään kapasiteettivirtojen välillä järjestelmässä kiertävän nesteen avulla. Nesteenä 
kiertopiirissä käytetään yleensä vesi-etyleeniglykoliseosta ja lämmönsiirtiminä käytetään 
yleensä lamellipattereita. Epäsuora rekuperatiivinen järjestelmä on myös lämpöputkipat-
teri eli ripaputkipatteri, jossa nesteputkien tilalla on lämpöputket. Lämpöputkissa kiertää 
vuoroin höyrystyvä ja lauhtuva kylmäaine. 
Yleisin regeneratiivisista eli lämpöä varaavista lämmönsiirtimistä on pyörivällä kiekolla 
varusteltu siirrin, jossa lämpöä siirtävä massa lämpenee poistoilmavirrassa ja viilenee 
ulkoilmavirrassa. [2, s. 286–288.] 
Ilmanvaihdosta talteen otettu energia saadaan yhtälöstä 5: 
𝑄𝑙𝑡𝑜 = 𝑡𝑑𝑡𝑣𝜌𝑖𝑐𝑝𝑖𝑞𝑣,𝑡𝑢𝑙𝑜(𝑇𝑙𝑡𝑜 − 𝑇𝑢)∆𝑡/1000   (5) 
𝑄𝑙𝑡𝑜 ilmanvaihdosta talteen otettu energia, (𝑘𝑊ℎ) 
𝑡𝑑 ilmanvaihtolaitoksen keskimääräinen vuorokautinen käyntiaikasuhde, (ℎ/
24ℎ) 
𝑡𝑣 ilmanvaihtolaitoksen viikoittainen käyntiaikasuhde, (𝑣𝑟𝑘/7𝑣𝑟𝑘) 
𝜌𝑖 ilman tiheys, (1,2 𝑘𝑔/𝑚
3) 
𝑐𝑝𝑖 ilman ominaislämpökapasiteetti, (1000 𝐽/(𝑘𝑔𝐾)) 
𝑞𝑣,𝑡𝑢𝑙𝑜 tuloilmavirta, (𝑚
3/𝑠) 
𝑇𝑙𝑡𝑜 lämmöntalteenottolaitteen jälkeinen lämpötila, (℃) 
𝑇𝑢 ulkolämpötila, (℃) 
∆𝑡 ajanjakson pituus, (ℎ) 
1000 kerroin, jolla suoritetaan laatumuutos kilowattitunneiksi. [13, s. 24.] 
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3 Laskentamenetelmät lämmöntalteenoton energiatehokkuudelle 
Lämmöntalteenoton energiatehokkuudelle on olemassa eri tarkastelutapoja. Sen toimin-
taa voidaan kuvata eri parametreilla ja sen lämpöteknistä toimintaa voidaan tarkastella 
lämpötilan, entalpian ja kosteuden avulla [2, s. 285]. Jokaiselle parametrille on oma käyt-
tötarkoitus, ja väärinkäytettynä ne voivat aiheuttaa suuria ongelmia [6, s. 21]. 
Tärkeimmät ilmanvaihdon energiatehokkuutta kuvaavat termit on esitetty luvuissa 3.1 ja 
3.2. Luvussa 3.1 esitetään lämpötilasuhde, eli rekuperaatioaste, joka kuvaa lämmönsiir-
timen energiatehokkuutta. Luvussa 3.2 esitetään lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde 
ja lämpötilahyötysuhde. Kun tutkitaan tunnetun laitteiston toimintaa eri olosuhteissa tai 
verrataan keskenään eri LTO-laitteistoja, on hyödyllistä tietää luvuissa 3.1 ja 3.2 esiinty-
vät energiatehokkuustermit. Termit kuvaavat järjestelmän suhdetta teoreettiseen maksi-
miarvoon tunnetuilla arvoilla. [6, s. 22.] 
Todellista hyötysuhdetta leikkaavat laitteistojen aiheuttamat painehäviöt. Sähkönkulutus 
kasvaa, kun tehotarve puhaltimissa nousee. Sähkön hinta on korkea ja sähkön kulutus 
heikentää rakennuksen energiatehokkuuden tunnuslukuja. Sähkön kulutusta pyritään 
leikkaamaan, ja määritettäessä lämmöntalteenottolaitteistoja sähkönkulutuksen leik-
kauksilla on suuri merkitys. 
 
Kuva 1. LTO-laitteisto yleisesti [15]. 
Kuvassa 1 on kuvattu yleisesti lämmöntalteenottolaitteisto. Alaindeksillä u viitataan tulo- 
ja ulkoilmavirtaan ennen LTO:ta ja alaindeksillä lto viitataan LTO:n jälkeiseen tuloilma-
virtaan. Alaindeksillä p tarkoitetaan poistoilmavirtaa ennen LTO:ta ja alaindeksillä j tar-
koitetaan jäteilmaa LTO:n jälkeen. LTO:n oikealla puolella esiintyvät termit kuvaavat si-










   (6) 
Lämpötilasuhde, eli rekuperaatioaste, kuvaa lämmönsiirtimen energiatehokkuutta. Re-
kuperaatioastetta kuvataan termillä Ɛ, ja se kuvaa, kuinka lähellä teoreettista maksimiar-
voa järjestelmä toimii. Yleisesti lämmöntalteenottolaitteen lämpötilasuhde Ɛ määritellään 
pienemmän lämpökapasiteettivirran lämpötilamuutoksen suhteen alkulämpötilojen 
eroon. Regeneratiivisille lämmönsiirtimille voidaan määrittää myös kosteussuhde ƞx ja 
entalpiasuhde ƞh. Kuvasta 2 voidaan todeta, että tulevien virtojen lämpötilaero θ0 on suu-
rin lämpötilaero, joka esiintyy lämmönsiirtimessä. Rekuperaatioaste määritetään kaa-
valla 6, ja siinä esiintyvät termit on kuvattu alla olevassa kuvassa 2. [14.] 
 
Kuva 2. Lämpötilaerojen havainnollistaminen [14]. 
3.2 Lämmöntalteenottojärjestelmän hyötysuhde 
Lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde kuvaa lämmöntalteenottojärjestelmän toimintaa 
vuositasolla, kun lämpötilahyötysuhde kuvaa lämmöntalteenoton hetkellistä toimintate-
hokkuutta. Lämpötilahyötysuhteet riippuvat rakennuksen ominaisuuksista ja olosuh-
teista. Tämä tulee ottaa huomioon, jos lämpötilahyötysuhteita käytetään vertailtaessa eri 
rakennusten laitteistoja. 
Hyötysuhteita tarkastellessa tulee muistaa, että hyötysuhteen mittausarvot vaihtelevat 
laitekohtaisella tasolla tilanteesta toiseen ilmavirta- ja lämpötilamuutosten, sekä konden-
soitumisen ja jäätymisen vuoksi. On hyvä myös ottaa huomioon, että laitevalmistajien 
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ilmoittamat arvot on saatu mittaustilanteessa, joka ei välttämättä täysin vastaa todellisia 
olosuhteita. [6, s. 21–22.] 
Uusi ekosuunnitteluasetus asettaa vuoden 2018 alusta alkaen minimivaatimuksia ilman-
vaihtokoneiden lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhteelle sekä koneiden sähkönkulu-
tukselle. Nestekiertoisilta lämmöntalteenottojärjestelmiltä on vaadittu vuoden 2016 
alusta lähtien vähintään 63 %:n lämpötilahyötysuhdetta, kun vuoden 2018 alusta alkaen 
vaatimus nousee 68 %:iin. Muilla lämmöntalteenottojärjestelmillä lämpötilahyötysuhde-
vaatimus on ollut vuoden 2016 alusta 67 %, ja vuoden 2018 alusta lähtien se on 73 %. 
[20, s. 13.] 
3.2.1 Vuosihyötysuhde 
Ilmanvaihdon vuosihyötysuhteella tarkoitetaan laskennallista arvoa koko rakennuksen 
ilmanvaihdolle. Ympäristöministeriön monisteessa 122 määritellään rakennuksen ilman-
vaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde kaikkien lämmöntalteenottovaatimusten 
piiriin kuuluvien poistoilmavirtojen mukana rakennuksesta poistuvan lämpöenergian Qiv 




       (7) 
𝑄𝐿𝑇𝑂 lämmityskaudella poistoilmasta talteen otettu lämpöenergia, 𝑘𝑊ℎ 
𝑄𝑖𝑣 poistoilmavirtojen mukana rakennuksesta poiskulkeutuva lämpöenergia, 
𝑘𝑊ℎ. [7, s. 24.] 
Ilmanvaihdon lämmityksen vaatima energia ilman lämmöntalteenottoa lasketaan Suo-
men Rakentamismääräyskokoelman osan D2 mukaisesti seuraavasti: 
𝑄𝑖𝑣 = 𝑐𝑝,𝑖 ∗ 𝑞𝑚,𝑡𝑢𝑙𝑜 ∗ ∑(𝑡𝑠 − 𝑡𝑢) ∗ ∆𝜏    (8) 
Termi ∑(𝑡𝑠 − 𝑡𝑢) ∗ ∆𝜏 ylläolevassa yhtälössä vastaa sisäilman ja ulkoilman lämpötilan 
välistä lämmöntarvelukua lämmityskaudella. [7, s. 18.] 
𝑄𝐿𝑇𝑂,𝑖 = 𝑐𝑝 ∗ 𝜌 ∗ 𝑞𝑝,𝑖 ∗ ∑(𝑡𝑠 − 𝑡𝑗) ∗ ∆𝜏    (9) 
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Termi ∑(𝑡𝑠 − 𝑡𝑗) ∗ ∆𝜏 ylläolevassa yhtälössä vastaa sisäilman ja jäteilman lämpötilan vä-
listä lämmöntarvelukua lämmityskaudella. [7, s. 20.] 
Laskettaessa hyötysuhdetta sisälämpötilan arvoa 21 °C voidaan käyttää yleensä koko 
rakennukselle. Tarvittaessa voidaan laskea painotettu sisälämpötila poistoilmamääriin 
tai pinta-aloihin perustuen. Sisälämpötilan hallitsemiseksi lämpimällä säällä lämmöntal-
teenoton hyötysuhdetta pienennetään. Ulkoilman saavuttaessa lämpötilan 16–19 °C py-
säytetään lämmöntalteenoton toiminta, jottei rakennus lämpenisi hallitsemattomasti. 
Kylmissä olosuhteissa lämmöntalteenoton hyötysuhdetta leikataan, jotta estetään jäteil-
man lämpötilan liiallinen laskeminen ja näin ollen laitteiston jäätyminen. Asuinrakennuk-
sissa jäätymiseneston ohjeellinen asetusarvo jäteilman lämpötilalle on +5 °C. Toimisto-
rakennuksissa asetusarvo voi olla matalampi, koska poistoilma on kuivempaa eikä ai-
heuta niin suurta jäätymisvaaraa. [6, s. 23.]  
3.2.2 Lämpötilahyötysuhde 
Tuloilman lämpötilahyötysuhde ja poistoilman lämpötilahyötysuhde kuvastavat ilman-
vaihdon LTO-laitteen kykyä ottaa lämpöä talteen poistoilmasta ja siirtää sitä tuloilmaan. 
Lämpötilahyötysuhteet voidaan määrittää erikseen poistoilmalle ja tuloilmalle. 




      (10) 
𝑡𝑙𝑡𝑜 tuloilman lämpötila LTO:n jälkeen, (℃) 
𝑡𝑢 ulkoilman lämpötila, (℃) 
𝑡𝑝 sisäilman lämpötila, (℃). 




      (11) 
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𝑡𝑗 jäteilman lämpötila LTO:n jälkeen, (℃) 
𝑡𝑢 ulkoilman lämpötila, (℃) 
𝑡𝑝 sisäilman lämpötila, (℃). 
Tuloilman lämpötilahyötysuhdetta tarvitaan, jos tuloilman lämpötilaa rajoitetaan lämmi-
tyskaudella lämmöntalteenottoa heikentämällä. Poistoilman lämpötilahyötysuhdetta tar-
vitaan, kun lasketaan jäätymisenestoon tarvittavaa lämpötilahyötysuhteen säätämistä 
poistopuolella. Nestekiertoisessa LTO-järjestelmässä laskenta suositellaan tehtäväksi 
poistoilman lämpötilahyötysuhteen avulla, koska kyseisessä järjestelmässä tulo- ja pois-
toilmavirtapareja ei välttämättä ole löydettävissä. [7, s. 14.] 
3.3 Konduktanssi 
Konduktanssi G on lämmönsiirtimen kokoa kuvaava suure. Konduktanssi voidaan mää-
ritellä lämmönsiirtimen tehon ja lämmönsiirtimen logaritmisen lämpötilaeron avulla.  




      (12) 
Φ lämmönsiirtimen teho, (𝑘𝑊) 
𝜃𝑙𝑛 lämmönsiirtimen logaritminen lämpötilaero, (𝐾). [14.] 
Kaavassa esiintyvä logaritminen lämpötilaero kuvaa nestevirtojen lämpötilamuutoksien 
suhdetta, ja se on suoraan verrannollinen lämmönsiirtimen läpi siirtyvään lämpövirtaan. 




Kuva 3. Vastavirtalämmönsiirtimen lämpötilojen esitys. 











4 Putkiston painehäviöt 
Putkistossa virtaava neste aiheuttaa aina painehäviöitä. Putkivirtaukset jaetaan laminaa-
riseen ja turbulenttiseen virtaukseen. Laminaarinen virtaus on pyörteetön virtaus, jonka 
nopeusprofiili on paraabeli. Laminaarisessa virtauksessa virtauspartikkelit eivät törmäile 
toisiinsa, ja virtaus on virtaviivaista putken pituusakselin suuntaisesti. Turbulenttinen vir-
taus on vastaavasti pyörteellinen virtaus. Turbulenttisen virtauksen nopeusprofiili on 
pyörteinen, ja virtauselementit liikkuvat päävirtaussuuntaan sattumanvaraisesti. 
 
Kuva 4. Laminaarinen virtaus [12]. 
 
Kuva 5. Turbulenttinen virtaus [12]. 
Reynoldsin luku osoittaa virtauselementtiin vaikuttavien viskositeetti- ja hitausvoimien 
suhteen. Laskemalla Reynoldsin luku voidaan todentaa, onko virtaus laminaarinen vai 
turbulenttinen. Virtaus on laminaarista, kun Reynoldsin luku on Re < 2320, ja turbulent-
tista, kun Reynoldsin luku on Re > 3000. Siirtymäalueella 2320 < Re < 3000 virtaus 





      (14) 
𝑑ℎ hydraulinen halkaisija tai sisähalkaisija pyöreälle putkelle, 𝑚 
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𝑣 keskimääräinen virtausnopeus, (𝑚/𝑠) 
υ kinemaattinen viskositeetti, (𝑚2/𝑠). [12.] 
Reynoldsin luvun suuruus vaikuttaa painehäviöihin ja konvektiiviseen lämmönsiirtoon. 
Jotta saavutetaan parempi konvektiivinen lämmönsiirto, pyritään virtaus lämmönsiirti-
missä pitämään aina turbulenttisena. [6, s. 20.] 
Painehäviö kanavistossa tai putkistossa kasvaa nopeuden suhteen toisessa potens-
sissa. Vaadittu paineennosto ja pakotettu konvektio putkistossa saadaan aikaan pum-
puilla ja kanavistossa puhaltimilla. Painehäviöt putkistossa koostuvat kitkapainehäviöistä 
ja kertavastushäviöistä. Kitkavastukset eli virtausvastushäviöt koostuvat virtaavan ai-
neen viskositeetista eli virtaavan aineen sisäisestä kitkasta ja virtaavan aineen ja putken 
seinämän välisestä kitkasta. Kertavastushäviöt koostuvat virtauksen suunnan muutok-
sista, haarakohdista ja putkistokomponenteista. Putken kokonaispainehäviö voidaan las-
kea yhtälöllä 15. 
∆𝑝 = ∆𝑝𝜆 + ∆𝑝𝜁     (15) 
∆𝑝𝜆  kitkavastusten aiheuttama painehäviö, 𝑃𝑎 
∆𝑝𝜁 kertavastusten aiheuttamat häviöt, 𝑃𝑎. [12.] 
4.1 Kitka- eli virtausvastushäviöt 
Kitkavastushäviöiden aiheuttama painehäviö putkessa tai kanavassa saadaan yhtälöstä 
16. 






𝜌𝑣2     (16) 
𝜆 kitkavastuskerroin 
𝑙 pituus, 𝑚 
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𝑑𝑠 sisähalkaisija tai hydraulinen halkaisija, 𝑚 
𝜌 virtaavan aineen tiheys, 𝑘𝑔/𝑚3 
𝑣 keskimääräinen virtausnopeus, 𝑚/𝑠. 
Kitkavastuskerroin riippuu putken suhteellisesta karheudesta ja virtauslajista, ja sitä pi-
tääkin tarkastella eri tavoilla riippuen virtaustyypistä. Laminaarisessa virtauksessa put-
ken tai kanavan sisäpinnan karheudella ei ole merkitystä. Kitkavastuskerroin laminaari-




      (17) 
Turbulenttisessa virtauksessa kitkavastuskerroin riippuu Reynoldsin luvun lisäksi putken 
tai kanavan sisäpinnan karheudesta 𝑘. Putket tai kanavat voidaan karheuden mukaan 
jakaa hydraulisesti sileisiin, hydraulisesti karheisiin ja hydraulisesti edellisten välillä ole-
viin putkiin ja kanaviin. Putken tai kanavan karheustyypin voi selvittää yhtälöiden 18, 19 
ja 20 mukaan. 




< 65      (18) 




> 1300     (19) 
Hydraulisesti edellisten välillä oleva putki tai kanava voidaan laskea yhtälöllä 20. 
65 < 𝑅𝑒 ∗
𝑘
𝑑𝑠
> 1300     (20) 
Riippuvuuksien monimutkaisuuden vuoksi kaikille karheustyypeille käytetään eri lasku-
yhtälöitä kitkavastuskerrointa laskettaessa. Hydraulisesti sileiden putkien tai kanavien 
laskuyhtälöitä ovat yhtälöt 21, 22 ja 23. 
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Blasius (2320 < 𝑅𝑒 < 105) 
𝜆 = 0,3164 ∗ 𝑅𝑒−0,25     (21) 
Nikuradse (105 < 𝑅𝑒 < 106) 
𝜆 = 0,0032 + 0,221 ∗ 𝑅𝑒−0,237    (22) 
Prandtl-Karman (𝑅𝑒 > 106) 
1
√𝜆
= 2 ∗ 𝑙𝑔
𝑅𝑒∗√𝜆
2,51
     (23) 
Kun karheus on sileän ja karhean välillä, käytetään yhtälöä 24. 













]     (24) 









     (25) 
Moody 
𝜆 = 0,0055 + 0,15 ∗ (
𝑘
𝑑
)0,333    (26) 
Kitkavastuskerroin voidaan määritellä laskuyhtälöiden sijaan myös Moodyn diagram-




Kuva 6. Moodyn diagrammi Valkeapään aineistosta [12]. 
4.2 Kertavastushäviöt 
Kitkavastushäviöiden lisäksi putkistossa tai kanavistossa esiintyy painehäviöitä putkis-
toon ja kanavistoon liitettyjen osien ja liitosten johdosta. Muutoksia voi tapahtua virtauk-
sen suunnassa, virtauspoikkipinnan koossa ja tilavuusvirrassa. Näitä muutoksia putkis-
tossa tai kanavistossa voivat olla putki- ja kanavakäyrät, supistus- ja laajennusosat, t-
kappaleet sekä erilaiset putkistovarusteet ja laitteet. 
Kertavastushäviöiden aiheuttama painehäviö putkessa tai kanavassa saadaan yhtälöstä 
27. 
∆𝑝𝜉 = 𝜉 ∗ 𝑝𝑑 = 𝜉 ∗
1
2




𝑝𝑑 dynaaminen paine, 𝑃𝑎 
𝜌 virtaavan aineen tiheys, 𝑘𝑔/𝑚3 
𝑣 virtausnopeus, 𝑚/𝑠. 
Yhtälössä 27 esiintyvä termi 𝜉 on kertavastuskerroin eli luku, joka saadaan kirjallisuu-
desta. Saman putki- tai kanavaosuuden kertavastukset voidaan laskea yhteen, jolloin 
kyseisen putki- tai kanavaosuuden kertavastusten aiheuttama painehäviö saadaan yh-
tälöstä: 
∆𝑝𝜉 = ∑𝜉 ∗ 𝑝𝑑 = ∑𝜉 ∗
1
2
𝜌𝑣2    (28) 





5 Pumppujen toimintaperiaate 
Pumppuja käytetään siirtämään erilaisia nesteitä paikasta toiseen. Pumppujen tarkoituk-
sena on lisätä niiden kautta virtaavan nesteen kokonaisenergiaa massayksikköä koh-
den. Tällä tarkoitetaan pumpun kykyä kierrättää nestettä suljetussa verkossa, siirtää 
nestettä suurempaan loppupaineeseen pienemmästä alkupaineesta tai kykyä nostaa 
neste ylemmälle sijaintikorkeudelle alemmalta sijaintikorkeudelta. Fysikaalis-mekaani-
sesta toimintatavasta riippuen pumput voidaan jakaa kahteen pääryhmään: 
 kineettiset eli dynaamiset pumput (esimerkiksi keskipakopumppu) 
 syrjäytyspumput (esimerkiksi mäntäpumppu). 
Yleisimmin LVI-järjestelmissä käytetty pumpputyyppi on keskipakopumppu. [12.] 
Energianlisäys, jonka pumppu saa aikaan, vaatii mekaanista energiaa eli ulkoa tuotua 
työtä. Usein energian aikaansaamiseksi käytetään sähkömoottoria. Moottorin akselilta 
energia välitetään pumpun akselille, josta mekaaninen energia edelleen siirtyy pum-
pussa nesteen mekaaniseksi energiaksi. Tämä ilmenee pumpun yli vaikuttavana paine-
erona. Toisin sanoen pumpun poistopuolen paine on imupuolen painetta suurempi. [12.] 
Hydraulinen teho eli teoreettinen pumpun tehontarve saadaan paineenkorotuksen ja ti-
lavuusvirran tulosta. Pumpun teoreettinen tehontarve saadaan yhtälöstä 29. 
𝑃ℎ = ∆𝑝 ∗ 𝑞𝑣      (29) 
𝑃ℎ teoreettinen pumpun tehontarve (𝑘𝑊) 
∆𝑝 paineenkorotus (𝑘𝑃𝑎) 
𝑞𝑣 tilavuusvirta (𝑚
3/𝑠). 
Todellisen pumpun akselitehontarve on suurempi kuin teoreettinen eli hydraulinen te-
hontarve, koska todellisen pumpun akselintehontarpeessa otetaan huomioon virtaus-, 









     (30) 
𝑃𝑎 pumpun akselitehontarve (𝑘𝑊) 
𝑃ℎ teoreettinen pumpun tehontarve (𝑘𝑊) 
∆𝑝 paineenkorotus (𝑘𝑃𝑎) 
𝑞𝑣 tilavuusvirta (𝑚
3/𝑠) 
𝜂𝑝 pumpun hyötysuhde. 
Pumpun hyötysuhde 𝜂𝑝 on pumppuvalmistajan mittaama ja ilmoittama. Painehäviöt 
pumpun sisällä muodostuvat hydraulisista ja mekaanisista häviöistä. Hydraulisia häviöitä 
ovat kitkahäviöt, jotka aiheutuvat aineen virratessa siipisolissa, vuotohäviöt painepuo-
lelta imupuolelle sekä kitka- ja sekoitushäviöt kierukkapesässä. Mekaanisia häviöitä ovat 
kitkahäviöt laakereissa ja tiivisteissä. 
Pumpun kokonaishyötysuhteella tarkoitetaan suhdetta nesteeseen siirretyn tehon ja 
sähköverkosta otetun tehon välillä. Sähkömoottorin häviöt eivät sisälly pumpun koko-
naishyötysuhteeseen. Pumpun kokonaishyötysuhde saadaan yhtälöstä 31. 
𝜂 = 𝜂𝑝 ∗ 𝜂𝑚      (31) 
𝜂 pumpun kokonaishyötysuhde 
𝜂𝑝 pumpun hyötysuhde 
𝜂𝑚 pumpun sähkömoottorin hyötysuhde. [12.] 
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5.1 Pumpun ominaiskäyrät 
Pumpun QH-ominaiskäyrällä eli tilavuusvirta-nostokorkeuskäyrällä tarkoitetaan pumpun 
nostokorkeuden H riippuvuutta tilavuusvirrasta Q tietyllä pyörimisnopeudella n ja juoksu-
pyörän halkaisijalla d. Putkiverkoston painehäviökäyrä eli verkoston ominaiskäyrä on tur-
bulenttisessa virtauksessa paraabelin muotoinen, ja sen yhtälö on  
∆𝑝 = 𝐾 ∗ 𝑞𝑣
2      (34) 
Kuvassa 7 on esitetty pumpun toimintapiste (H,Q), joka löytyy verkoston ominaiskäyrän 
ja pumpun ominaiskäyrän leikkauspisteestä. 
 
Kuva 7. Pumpun toimintapiste verkoston ja pumpun ominaiskäyrän leikkauspisteessä. 
Jokaisella pumpulla on piste 𝜂𝑚𝑎𝑥, jossa pumppu toimii parhaalla hyötysuhteella. Pum-
pun valinnassa pyritään maksimoimaan hyötysuhde siten, että pumpun toimintapiste si-
jaitsee mahdollisimman lähellä hyötysuhteen maksimiarvoa. Suurin painehäviö ja vaa-
dittava maksimivirtaama ovat perusteita pumppukoon valinnalle. Liitteessä 4 on esitelty 
pumpun valinta. Putkiverkoston painehäviölaskennassa voi tapahtua virheitä, jotka ai-
heuttavat ongelmia pumpun toimintapisteen määrittämisessä. Kuvassa 8 on esitelty ta-
paus, jossa verkoston virtausvastukset on laskettu liian pieniksi, jonka seurauksena 




Kuva 8. Verkoston virtausvastukset on laskettu liian pieniksi [12]. 
5.2 Affiniteettisäännöt 
Pumpun tuottoa voidaan muuttaa säätämällä sen pyörimisnopeutta. Pumpun alkuperäi-
nen toimintapiste siirtyy uuteen toimintapisteeseen niin sanottua affiniteettiparaabelia pit-
kin, kun pumpun juoksupyörä pysyy muuttumattomana. Affiniteettisääntöjen avulla saa-
daan uudet toiminta-arvot. Yhtälöstä 35 voidaan todeta, että tilavuusvirta on suoraan 






      (35) 
Nostokorkeus eli pumpun kokonaispaine kasvaa verrannollisena pyörimisnopeuden ne-






)2      (36) 







)3      (37) 
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Affiniteettisäännöt pätevät, kun staattinen nostokorkeus on nolla eli kun kyse on sulje-
tusta verkosta. Tällöin verkoston ominaiskäyrä kulkee origon kautta. Kuvassa 9 on esi-
tetty pumpun kierrosnopeuden muutos suljetussa kiertopiirissä.  
 




6 Nestekiertoinen lämmöntalteenottojärjestelmä 
Nestekiertoisessa lämmöntalteenottojärjestelmässä lämpöä siirretään poistoilmasta tu-
loilmaan lämmönsiirtimissä kulkevan nesteen avulla. Kuvassa 10 on esitetty nestekier-
toisen LTO-järjestelmän kytkentäkaavio. Poistoilmapuolella olevassa patterissa kiertävä 
neste ottaa talteen lämpöä jäteilmasta, minkä jälkeen neste kulkeutuu tuloilmapuolella 
olevaan patteriin, jossa se luovuttaa lämpöä tuloilmaan [3, s. 5]. Lämmöntalteenottopat-
teripiirissä kiertävänä nesteenä käytetään yleensä 30–40 prosenttista vesi-etyleenigly-
koliseosta. [2, s. 287.] 
Hyötyinä välillisessä lämmöntalteenottojärjestelmässä ovat ilmavirtojen sekoittumatto-
muus ja paloturvallisuus. Patterien ei myöskään tarvitse sijaita nestekiertoisessa järjes-
telmässä lähekkäin toisiaan, eikä järjestelmä tarvitse paljon tilaa, jolloin se sopii erin-
omaisesti korjausrakentamiseen tai kohteisiin, joissa tuloilma- ja poistoilmakanavat si-
jaitsevat erillään. 
Nestekiertoinen lämmöntalteenottojärjestelmä sisältää kuluvia osia, ja siihen kuuluu koh-
talaisen kalliit putkistot ja patterit verrattuna muihin lämmöntalteenottojärjestelmiin. Huo-
noina puolina voidaan myös mainita huurtumisvaara, huono lämpötilasuhde sekä säh-
könkulutus pumppauksessa. Nestekiertoisessa järjestelmässä lämpötilasuhde yltää vain 
40–60 prosenttiin, kun muissa järjestelmissä lämpöä saadaan talteen parhaimmillaan 
70–90 prosenttia. [5, s. 4–5.] 
 




Kuvassa 11 on kaavio nestekiertoisen lämmöntalteenottojärjestelmällä varustetun IV-ko-
neen toiminnasta. Järjestelmässä otetaan lämpö talteen vesi-glykoliliuoksesta. Pois-
toilma kulkee kuvassa alempana olevan patterin läpi luovuttaen lämpöä vesi-glykoliliu-
okseen. Lämmennyt vesi-glykoliliuos kiertää lämmöntalteenottopatteriin säätöventtiilin 
𝑇𝑉50 kautta. Tuloilmapatterissa liuos lämmittää tuloilmaa. Lämmöntalteenoton säätö-
venttiili 𝑇𝑉50 ja ulkopellit ovat kiinni, kun puhallin ei käy. 
Pellit 𝐹𝑍01 ja 𝐹𝑍30 ovat auki puhaltimen käydessä, ja kanava-anturin 𝑇𝐸02 mukaan sää-
detään tuloilman lämpötilaa. Lämpöä tarvitaan lisää, mikäli kanavassa virtaavan ilman 
lämpötila on laskenut alle asetusarvon. Ensimmäisenä lämmöntalteenoton säätöventtiili 
𝑇𝑉50 avataan täysin auki. Mikäli se ei riitä, alkaa lämmityspatterin 𝑇𝑉45 säätöventtiili 
avautua, jolloin lämmitysenergiaa otetaan käyttöön lämpökeskuksesta, ja lämpöener-
giaa saadaan riittävästi, kun laitoksen mitoitus on tehty oikein. [1, s. 67.] 
 
Kuva 11. IV-koneen kaavio nestekiertoisella LTO:lla [1, s. 68]. 
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6.2 Lämmön siirtyminen 
Kun kuuma objekti sijoitetaan kylmään ympäristöön, se viilenee; objekti menettää si-
säistä energiaa samalla, kun ympäristön sisäinen energia lisääntyy. Tätä vuorovaiku-
tusta kutsutaan lämmönsiirtymiseksi objektista ympäröivään tilaan. Lämmönsiirrossa tar-
vitaan termodynamiikan ensimmäistä ja toista pääsääntöä. Ensimmäinen pääsääntö, eli 
energian säilymisen laki kertoo, että systeemiin tehdyn työn ja siihen tuodun lämpöener-
gian summa on yhtä suuri kuin systeemin sisäenergian muutos. Toinen pääsääntö voi-
daan ilmaista eri tavoilla: lämpöenergia siirtyy aina itsestään korkeammasta lämpötilasta 
matalampaan, systeemin entropia eli epäjärjestys kasvaa ja kaikki termodynaamiset pro-
sessit suuntautuvat kohti tasapainoa. 
Lämpöä voi siirtyä kolmella eri tavalla: johtumalla, säteilemällä ja konvektiolla. Lämmön 
johtuminen eli konduktio on energian siirtoa, joka tapahtuu molekyylien keskinäisten tör-
mäysten välityksellä ilman, että ainetta siirtyy. Lämpö siirtyy aineen sisällä tai kosketuk-
sissa olevien kappaleiden välillä. Lämmönsiirtymiseen tarvitaan aina lämpötilaero. Läm-
pötilaero on lämpöenergiaa siirtävä niin sanottu voima. Lämpötilaerot pyrkivät tasoittu-
maan. [9, s. 3–24.] 
6.3 Nestekiertoisen lämmöntalteenottojärjestelmän liuokset 
6.3.1 Nestekiertoisissa lämmöntalteenottojärjestelmissä käytettyjen liuoksien ominai-
suuksia 
Tärkeimpiä lämmöntalteenoton energiatehokkuuteen vaikuttavia lämmönsiirtonesteen 
ominaisuuksia ovat viskositeetti, ominaislämpökapasiteetti ja lämmönjohtavuus. Neste-
kiertoisien järjestelmien kiertonesteitä on olemassa eri vaihtoehtoja, joista yksikään ei 
ole ehdottomasti paras vaihtoehto. Yleinen nestekiertoisessa järjestelmässä käytetty 
liuos on etyleeniglykolin ja veden seos. Propyleeniglykolia käytetään tapauksissa, joissa 
on mahdollista, että aine joutuu kosketuksiin juomaveden tai elintarvikkeiden kanssa. 
Myös betaiinista, kaliumista ja etanolista valmistettavia liuoksia käytetään lämmitys- ja 




Taulukko 1. Lämmönsiirtonesteiden ominaisuuksia –15 °C:ssa [10, s. 33]. 
 
Kaliumformiaatti on ominaisuuksiensa puolesta muita aineita parempi vaihtoehto, mutta 
sen ongelma on korroosiovaikutus eli syövyttävyys. Betaiini ja etanoli ovat ympäristöys-
tävällisiä vaihtoehtoja. Etyleeniglykolilla on betaiiniin ja etanoliin verrattuna pienempi ki-
nemaattinen viskositeetti, jolloin kiertopiirin pumppu ei joudu kovaan rasitukseen. Propy-
leeniglykolilla on etyleeniglykolia suurempi kinemaattinen viskositeetti, mutta se on ym-
päristöystävällinen aine, jolloin se soveltuu joihinkin kohteisiin etyleeniglykolia parem-
min. [3, s. 9.] 
6.3.2 Vesi-etyleeniglykoliseoksen käyttö lämmönsiirrossa 
Lämmöntalteenottojärjestelmissä yleisimmin käytetty lämmönsiirtoneste on vesi-etylee-
niglykoliseos. Etyleeniglykoli on hajuton, väritön ja veteen liukeneva neste, joka on luo-
kiteltu terveydelle haitalliseksi yli 25 %:n pitoisuuksissa [10, s. 33]. Seoksen glykolipitoi-
suus on 10–60 prosenttia riippuen käyttökohteesta. Glykolipitoisuus vaikuttaa seoksen 
ominaislämpökapasiteettiin, joten olisi erityisen tärkeää mitoittaa glykolipitoisuus oikein. 
Suuri glykolipitoisuus laskee seoksen ominaislämpökapasiteettia ja lämmönjohtavuutta 
sekä kasvattaa seoksen tiheyttä ja virtausvastusta [3, s. 10]. 
Vaikka propyleeniglykoli onkin etyleeniglykoliin verrattuna ympäristöystävällisempi vaih-
toehto lämmönsiirtonesteeksi, on etyleeniglykolilla paremmat aineominaisuudet neste-
virtauksen suhteen [6, s. 40–41]. Nestekiertoisessa LTO-järjestelmässä kiertonesteen 
lämpötila vaihtelee ulkolämpötilan mukaan. Kiertonesteen viskositeetti vuorostaan vaih-
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telee nesteen lämpötilan mukaan [4, s. 13]. Kuvasta 12 nähdään, että nesteen viskosit-
teetti kasvaa nesteen lämpötilan laskiessa. Kuvassa 13 on puolestaan esitetty etyleeni-
glykoliseoksen jäätymislämpötila seoksen vahvuuden funktiona. 
 
Kuva 12. Etyleeniglykolin viskositeetti ulkolämpötilan mukaan [4, s. 13]. 
 
Kuva 13. Jäätymislämpötila etyleeniglykolipitoisuuden funktiona [6, s. 41]. 
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Nestekiertoisessa lämmöntalteenottojärjestelmässä voi esiintyä monia tekijöitä, jotka 
vaikuttavat liuoksen tehokkuuteen. Lämmönluovutusominaisuudet sekä pakkasenkestä-
vyys kärsivät, jos liuoksen glykolipitoisuus on sekoitettu väärin. Liuospiirissä oleva ilma 
tai lika heikentävät etyleeniglykoliliuoksen ominaisuuksia. Jos ilmaa pääsee nestekier-
toon, se heikentää liuoksen ominaislämpökapasiteettia sekä ruostuttaa putkistoa ja han-
kaloittaa pumppaustyötä. [3, s. 10.] 
Väärä asetusarvo lämmöntalteenottopatterilta palaavan nesteen lämpötilalle, eli huurtu-
misenestolle, voi katkaista nestekierron lämmöntalteenottojärjestelmässä juuri silloin, 
kun se toimisi tehokkaimmin. Tehokkuutta voi huomattavasti heikentää myös väärin mi-
toitettu järjestelmä. Lämmöntalteenottopatterien putkikoot ja virtausnopeudet tulisi mi-
toittaa mahdollisimman tarkasti, jotta vältyttäisiin tilanteilta, joissa virtaus muuttuu lami-
naariseksi heikentäen lämmönjohtavuutta merkittävästi [3, s. 10]. Virtauksen laminarisoi-
tumisen voi aiheuttaa myös painehäviöistä aiheutuva nopeuden lasku [6, s. 42]. 
Poistoilman lämmönsiirtimissä voi viskositeetin kasvaessa esiintyä tilanne, jossa virtaus 
on siirtimien nestereittien alkupäässä turbulenttista, mutta loppupäässä laminaarista. 
Reynoldsin luvun laskentakaavassa viskositeetti on jakajana, ja vaikuttaa lämmönsiirron 




7 Nestekiertoisen LTO:n ohjaus ja säätö 
Nestekiertoisten LTO-laitteistojen lämmönsiirtimissä virtausnopeus pyritään pitämään yli 
lukeman 1 m/s, jotta virtaus pysyy turbulenttisena. Turbulenttinen virtaus parantaa läm-
mönsiirtoa. Kun nopeus kasvaa turbulenttisella alueella, vaikutus lämmönsiirtoon ei ole 
enää yhtä merkittävä. Lämmönsiirtimissä on tärkeä pitää nestevirtaus niin suurena, että 
se pysyy turbulenttisena eikä pääse laskemaan laminaariseksi. Nestevirtaus lämmön-
siirtimissä pyritään pitämään kuitenkin reilusti alle nopeuden 2 m/s, jottei korroosio tuho-
aisi lämmönsiirtimien kuparisia putkia. Lämmönsiirtimien putkireitit määritetään siten, 
että virtausnopeus voidaan pitää halutulla sekä riittävällä tasolla. Mitoitettaessa tulee 
varmistaa, että nestevirtaus ei pääse laminaariselle tasolle, vaikka lämpötila laskisi. 
Tämä tulee huomioida erityisesti sovelluksissa, joissa käytetään etyleeniglykolia, koska 
lämpötila vaikuttaa voimakkaasti etyleeniglykolin viskositeettiin. [6, s. 45.] 
Huurtumisen- ja jäätymisenesto 
Ilmanvaihdon poistoilmassa on aina kosteutta, jonka vuoksi nestekiertoisessa lämmön-
talteenottojärjestelmässä on oltava huurtumisenesto. Poistoilman kosteuspitoisuuteen 
vaikuttaa vuodenaika ja tilan käyttäjien toiminta. Suhteellinen kosteus talvella on tyypilli-
sesti alle 40  % ja kesällä 50–70 % [11]. Erityisesti kylmissä olosuhteissa, kuten Suo-
messa, on suuri potentiaali huurteen ja jään muodostumiseen lämmöntalteenottojärjes-
telmässä [17, s. 236]. 
Lämmöntalteenottolaitteistossa jään muodostumiseen vaikuttaa lähinnä ilman lämpötila, 
ilman suhteellinen kosteus, kostean ilman nopeus ja lämmönsiirtopintojen lämpötila [16, 
s. 168]. Poistoilmapatterille virtaa nestepiirissä kylmää liuosta, ja kohdatessaan kostean 
ja lämpimän poistoilman voi poistoilmapatteri alkaa huurtua. Lämmöntalteenoton toi-
minta häiriintyy poistoilmapatterin huurtuessa, ja pahimmassa tapauksessa poistoilma-
patteri voi huurtua umpeen. Koko poistoilmavirta kulkee poistoilmapatterin kautta, joten 
patterin huurtuessa umpeen voi koko poistoilmanvaihto romahtaa. [3, s. 12.] 
Prosessiin, jossa jäätä muodostuu, vaikuttaa monta eri tekijää, ja prosessi on monimut-
kainen. Todellisen jään muodostumisen ja jäätymisen olosuhteita ei aina helposti pystytä 
todentamaan, mikä tekee huurtumisen ja jäätymisen eston tehokkaasta käytöstä hanka-
laa. Usein tyydytään ohjaamaan huurtumisen- ja jäätymisenestoa vähäisellä epäsuoralla 
tiedolla, esimerkiksi pelkästään kiertonesteen lämpötilamittaustietoihin perustuen. 
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Todellisuudessa jäätymisensuojausta voidaan ohjata hyvinkin todennäköisesti väärin, 
kun käytössä on vähän epäsuoraa tietoa. Tämänkaltainen ohjaus saattaa johtaa tilantei-
siin, joissa väärinohjattu järjestelmä leikkaa ilmanvaihtojärjestelmän hyötysuhdetta tar-
peettoman paljon. On myös mahdollista, että järjestelmä aloittaa jäätymisenestotoimen-
piteet liian myöhään, jolloin jäätä on ehtinyt jo muodostua. Huollon ja kunnossapidon 
merkitys tulee myös tässä esiin; likaiset lämmönsiirtimet voivat aiheuttaa turhia painehä-
viöitä, jolloin järjestelmä leikkaa hyötysuhdetta turhaan tilanteissa, jossa todellisuudessa 
jäätä ei synny. Ongelmia muuttuvavirtaisen järjestelmän ohjaukseen saattavat aiheuttaa 
myös painehäviöt ja niiden tarkkailuun perustuva jäätymisenesto. Ilmavirran muuttuessa 
paine-erot saattavat vaihdella, eikä paine-eron avulla ole välttämättä käytännöllistä oh-
jata järjestelmää. Paine-ero saattaa esimerkiksi pysyä vakiona ilmavirran pienentyessä 
huurtumisen takia. 
Nestekiertoisten lämmöntalteenottojärjestelmien ongelma Suomessa, jossa on kuivat ja 
kylmät olosuhteet, on se, että jäätymisenesto käynnistetään tarpeettoman aikaisin. Jää-
tymisenesto saattaa olla käynnissä, vaikkei jäätymistä ole vielä tapahtunut. Tämä vai-
kuttaa suoraan energiatehokkuuteen hyötysuhteen leikkaamisen kautta. [6, s. 49–50.] 
Todellisuudessa jäätymisen muodostumiseen vaikuttaa monet eri seikat. Muun muassa 
ilman tila vaikuttaa suuresti jäätymisolosuhteisiin. Kuvasta 14 nähdään, että kastepiste 
on 5 ˚C, kun ilman lämpötila on 23 ˚C ja ilman kosteus on 30 %. Tästä voidaan päätellä, 





Kuva 14. Ilman kastepiste talviolosuhteissa, kun ilman lämpötila on 23 ˚C ja kosteus 30 %. 
Kuvasta 15 voidaan todeta, että kesäaikana poistoilman lämpötilan ja kosteuden nous-
tessa ilman kastepistelämpötila nousee. Mikäli poistoilman lämpötila halutaan kesäai-
kana myös laskea 5 ˚C:seen, tulee huomioida, että kondensoitumista lämmönsiirtopat-
tereiden pinnoilla alkaa tapahtua korkeammassa lämpötilassa, kuvan 15 tapauksessa jo 
14 ˚C:ssa. Lämmönsiirto 14 ˚C:seen asti tapahtuu kuivalämmönsiirtona, jolloin kosteutta 
ei tiivisty lämmönsiirtopinnoille. Kun lämpötilaa halutaan edelleen laskea 14 ˚C:sta 
5 ˚C:seen, tapahtuu lämmönsiirto märkälämmönsiirtona, jolloin kosteutta tiivistyy läm-
mönsiirtopinnoille. Kosteus voidaan katsoa kuvasta 15 ilman alku- ja lopputilapisteiltä 
piirettyjä viivoja absoluuttisen kosteuden asteikolle. Kuvat 14 ja 15 ovat suurempina liit-




Kuva 15. Ilman kastepiste kesäolosuhteissa, kun ilman lämpötila on 25 ˚C ja kosteus 50 %. 
Jään muodostumisen estämiseksi voidaan järjestelmästä tarkkailla ilmavirtojen lämpöti-
loja ja nopeuksia sekä kosteuspitoisuutta tai nestekierron lämpötilaa ja lämmönsiirtimien 
pintalämpötiloja. Nämä ovat toimenpiteitä, joita voidaan tehdä jään muodostumisen es-
tämiseksi. Jään muodostumista voidaan tarkkailla esimerkiksi painehäviöiden mittauk-
silla, tarkkailemalla lämmönsiirron tehokkuutta sekä tarkkailemalla nestekiertolämpötilo-




8 Lämpötilahyötysuhteen vaikutus nestekiertoisen lämmönsiirtimen omi-
naisuuksiin 
Luvussa 3.1 käytiin läpi rekuperaatioaste, eli lämpötilahyötysuhde, joka kuvaa lämmön-
siirtimen energiatehokkuutta. Lämpötilahyötysuhteella kuvataan sitä, kuinka lähellä teo-
reettista maksimiarvoa lämmöntalteenottojärjestelmä toimii. Konduktanssi on ainoa 
suure, joka vaikuttaa lämmöntalteenottojärjestelmän lämpötilahyötysuhteeseen, kun jä-
tetään huomioimatta neste- ja ilmavirtausten kitkavastusten tuloilmaa lämmittävä vaiku-
tus. [19.] 
 
Kuva 16. Nestekiertoisen LTO-järjestelmän lämpötilat. 
Taulukossa 2 ja kuvassa 17 on esitetty kuvan 16 mukaisilla merkinnöillä lämmöntalteen-
ottojärjestelmän lämpötilahyötysuhteen vaikutus nestekiertoisen lämmöntalteenottojär-
jestelmän lämpötiloihin sekä lämmöntalteenottopatterilta vaadittavaan konduktanssiin. 
Taulukko 2. LTO-patterin konduktanssin kasvu lämpötilasuhteen kasvaessa, kun raitisilman 




Uudessa ekosuunnitteluasetuksessa nestekiertoisen lämmöntalteenoton lämpötilhyöty-
suhde nousee 63 prosentista 68 prosenttiin [19]. Taulukosta 2 voidaan todeta, että läm-
pötilahyötysuhteen kiristyminen aiheuttaa lämmöntalteenottopatterin konduktanssiin 
noin 25 prosentin kasvun. Voidaan todeta, että lämpötilahyötysuhteen kasvattaminen 
entisestään kasvattaa lämmöntalteenottopatterin konduktanssia, eli näin ollen myös läm-
möntalteenottopatterin kokoa. 
 
Kuva 17. LTO-patterin konduktanssin kasvu lämpötilahyötysuhteen kasvaessa. 
Taulukoista 3 ja 4 voidaan todeta, että ulkoilman ja poistoilman lämpötilat vaikuttavat 
toteutuneeseen konduktanssiin, mutta ne eivät vaikuta konduktanssin suuruuteen. Jär-
jestelmässä kiertävän nesteen lämpötilataso asettuu ulko- ja poistoilman lämpötilojen 
väliin. Aiemmin luvussa 6.3.1 on kerrottu, että glykolipohjaisten kiertonesteiden ominai-
suudet (viskositeetti, ominaislämpökapasiteetti ja lämmönjohtavuus) muuttuvat voimak-
kaasti lämpötilan funktiona ja niiden aineominaisuudet heikkenevät, kun kiertonesteen 
lämpötila laskee alle 0 °C:n. Tämä tarkoittaa sitä, että lämpötilahyötysuhde nestekiertoi-
sessa lämmöntalteenottojärjestelmässä vaihtelee hiukan ulkoilman lämpötilan funktiona. 















Taulukko 3. LTO-patterin konduktanssin kasvu lämpötilasuhteen kasvaessa, kun raitisilman 
lämpötila on –5 °C. 
 
Taulukko 4. LTO-patterin konduktanssin kasvu lämpötilasuhteen kasvaessa, kun raitisilman 
lämpötila on –15 °C. 
 
Taulukoista voidaan päätellä, että lämmöntalteenottojärjestelmän lämpötilahyötysuh-
teen kasvaessa nesteen ja ilman välinen keskimääräinen lämpötilaero θln pienenee. Kun 
lämpötilahyötysuhde kasvaa, lämmöntalteenottopatterille tulevan nesteen ja sieltä pois-
tuvan ilman lämpötilat lähenevät toisiaan. Tämä tarkoittaa sitä, että lämmönsiirron mah-
dollistava voima eli lämpötilaero pienenee [19]. Lämpötilaeron pienenminen lämpötila-
hyötysuhteen kasvaessa on havainnollistettu kuvassa 18. Kun lämpötilaero pienenee, 
kasvatetaan lämmöntalteenottopatterien konduktanssia, jotta saavutetaan haluttu läm-





Kuva 18. Logaritmisen lämpötilaeron pieneneminen lämpötilahyötysuhteen kasvaessa. 
Laskentamenetelmät 
Taulukoiden 2, 3 ja 4 konduktanssien arvot on saatu tässä luvussa esitetyillä laskutoimi-
tuksilla. Alussa oletuksena on, että tiedetään raitisilman lämpötila tR, poistoilman lämpö-
tila tP ja lämpötilahyötysuhde. Laskennassa raitisilman ja poistoilman lämpötilat pysyvät 
vakioina lämpötilahyötysuhteen vaihtuessa. Tässä kappaleessa esitetään konduktans-
sin laskun kulku, kun lämpötilahyötysuhde on 68 %, raitisilman lämpötila on 5 °C ja pois-
toilman lämpötila on 25 °C. Laskussa virtaamana on käytetty 1 m3/s, tiehytenä 1,2 kg/m3 
ja ominaislämpökapasiteettina 1,006 kJ/kgK. Laskelmissa ei ole otettu huomioon pois-
toilman huurtumista, tuloilman ylilämpenemistä eikä liuoksen jäätymistä tuloilmapatte-
rissa. 
Tulo- ja jäteilmojen lämpötilat sekä teho lasketaan yhtälöillä 38, 39 ja 40. 
tT = tR + 0,68 * (tP – tR) = 5°C + 0,68 * (25 °C – 5 °C) = 18,6 °C  (38) 
ɸ = qv * ρ * cp * (tT – tR)      (39) 
= 1 m3/s * 1,2 kg/m3 * 1,006 kJ/kgK * (18,6 °C – 5 °C) = 16,42 kW 
tJ = tP – (ɸ / (qv * ρ * cp)      (40) 
















Kiertonesteen lämpötilat lasketaan yhtälöillä 41 ja 42. 
tKN1 = (tT + tP) / 2 = (18,6 °C + 25 °C) / 2 = 21,8 °C   (41) 
tKN2 = (tR + tJ) / 2 = (5 °C + 11,4 °C) / 2 = 8,2 °C   (42) 
Logaritminen lämpötilaero lasketaan yhtälöllä 13 ja konduktanssi yhtälöllä 12. 
θln = ((tKN1 – tT) – (tKN2 – tR)) / ln ((tKN1 – tT) / (tKN2 – tR))  
= ((21,8 °C – 18,6 °C) – ((8,2 °C – 5 °C) * 1,0000001) / ln ((21,8 °C – 18,6 °C) / ((8,2 °C 
– 5 °C) * 1,0000001)) = 3,2 °C 
G = ɸ / θln = 16,42 kW / 3,2 °C = 5,1 kW/°C 
Edellä on laskettu tuloilman lämmönsiirtimen konduktanssi. Jotta taulukossa voidaan 
käyttää kiertonesteen lämpötiloina (tKN1 ja tKN2) ilmojen puolivälin lämpötiloja, täytyy las-
kennassa kolmen oletuksen täyttyä. Oletukset laskentaan ovat seuraavat: 
 Lämpöhäviöitä lämmönsiirtimistä ympäristöön ja lämmönsiirtimien nesteputkis-
tosta ympäristöön ei ole. 
 Lämpökapasiteettivirtaamat ovat samat, eli ċpoisto = ċneste = ċtulo. 
 Poisto- ja tuloilmapatterien konduktanssit ovat yhtä suuret. 
Kun lämpöhäviöitä ei ole, poistoilman antama teho, nestevirran välittämä teho ja tuloil-
man saama teho ovat yhtä suuret. Alla on esitetty sama asia yhtälöillä. 
ɸP = ɸT = ɸN    ċpi * ΔtP = ċn * ΔtN = ċti * ΔtT   (43) 
Oletuksena laskennassa on myös, että lämpökapasiteettivirrat ovat samat. Kuvassa 19 
on kuvattu lämpökapasiteettivirrat ja niiden suhde toisiinsa. Hahmottamisen helpotta-
miseksi kuvassa 19 on käytetty taulukon 2 lämpötila-arvoja, kun lämpötilahyötysuhde on 





Kuva 19. Lämpökapasiteettivirtojen suhteet toisiinsa. 
Alla on selitetty yhtälöiden avulla lämpökapasiteettivirtaamien samansuuruisuus. 
ċpi = ċn = ċti    tP – tJ = tKN1 – tKN2 = tT – tR   (44) 
Koska lämmönsiirtimien kuvaajat ovat yhdensuuntaiset, voidaan todeta, että tP – tKN1         
= tJ – tKN2. Kuvasta 19 nähdään, että lämmönsiirtimissä kuvaajat ovat yhdensuuntaiset, 
joten yhtä suurilla lämpökapasiteettivirroilla pätevät myös alla olevat yhtälöt logaritmisille 
lämpötilaeroille. 
θlnp = tP – tKN1 = tJ – tKN2     (45) 
θlnt = tKN1 – tT = tKN2 – tR     (46) 
Kolmantena oletuksena oli, että konduktanssit ovat yhtä suuret tulo- ja poistopattereissa, 
eli Gp = Gt. Tästä voidaan johtaa yhtälöt, joilla voidaan laskea kiertonesteen lämpötilat 




Gp = Gt      (47) 
Gp * θlnp = Gt * θlnt 
tP – tKN1 = tKN1 - tT    2 * tKN1 = tP + tT    tKN1 = (tP + tT) / 2  (48) 




9 Nestekiertoisen lämmöntalteenottojärjestelmän käyttöönoton haasteet 
Tämän insinöörityön tutkimusosuudessa selvitettiin nestekiertoisen LTO:n mitoituksen ja 
käyttöönoton haasteita LVI-suunnittelijan, LVI-valvojan, laitetoimittajan, putkiurakoitsijan 
ja talotekniikka-asiantuntijan näkökulmasta verraten niitä lopuksi keskenään. Jokaista 
tahoa lähestyttiin sähköpostihaastattelulla ja vastaukset on esitetty luvuissa 9.1, 9.2, 9.3, 
9.4 ja 9.5. 
9.1 LVI-suunnittelijan näkökulma 
Tähän työhön haastateltiin LVI-suunnittelupäällikkö Antti Suvantoa Wise Group Finland 
Oy:stä. Suvanto vastasi kysymyksiin nestekiertoisen LTO-järjestelmän mitoitukseen ja 
käyttöönottoon liittyen LVI-suunnittelijan näkökulmasta. 
Suvannon kokemukset ovat pääosin perinteisillä urakkamuodoilla toteutettavista julkisen 
hankinnan piirissä olevista rakennuksista, muun muassa sairaalakohteista, joissa kilpai-
lutus käydään toteutussuunnitelmilla. Näissä urakkamuodoissa ilmastointiurakoitsija toi-
mittaa ilmastointikoneet, ja putkiurakoitsija tekee nestepiirin kytkennät ja säätää. Lopuksi 
automaatiourakoitsija tekee säätölogiikat. Suvannon näkemyksen mukaan uudet urak-
kamuodot antaisivat paremmat mahdollisuudet ilmastointikonetoimittajan kilpailutukseen 
jo aikaisessa vaiheessa. 
Suvanto sanoo, että nestekiertoisen lämmöntalteenottojärjestelmän mitoituksessa on 
yleensä lähtökohtana se, että pumppu pitää verkostossa vakiopainetta ja venttiilit säätä-
vät. Hän epäilee myös, että huurtumisen esto toimii liian herkästi automaatiourakoitsijan 
ohjaamissa laitteissa. Huurtumisenestoa pitäisikin hänen mukaan päästä testaamaan ja 
todentamaan oikeissa olosuhteissa. 
Suvanto korostaa huolellisuutta käyttöönottovaiheessa. Käyttöönottovaiheen jälkeen jär-
jestelmää pitäisi seurata koko sen elinkaaren ajan, jotta voidaan todeta, toimiiko se oi-
kein. Käyttöönotto tehdään usein kiireessä, eikä lämmityskausi ole välttämättä päällä 
käyttöönoton aikana, jolloin järjestelmän todellinen energiatehokkuus jää tilaajan mielen-
kiinnon ja osaamisen varaan. Käyttönottovaiheen jälkeen tulisi järjestelmää myös seu-
rata koko sen elinkaaren ajan, jotta voidaan todeta, toimiiko se oikein. 
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9.2 LVI-valvojan näkökulma 
Tähän työhön haastateltiin rakennusautomaatioasiantuntija Kimmo Lindbergiä ISS 
Proko Oy:stä. Lindberg vastasi kysymyksiin nestekiertoisen LTO-järjestelmän mitoituk-
seen ja käyttöönottoon liittyen LVI-valvojan näkökulmasta. 
LVI-valvojan näkökulmasta epäselvyyksiä aiheuttaa rakennusautomaation säätökaavi-
oissa ja putkikytkentäkaavioissa esiintyvä LTO-kytkentä, joka on esitetty eri tavoin. Tämä 
aiheuttaa ongelmia kytkennöissä sekä käyttöönoton yhteydessä. Myös mahdolliset ko-
netoimittajan tekemät muutokset suunnitelmiin verrattuna alkuperäisiin suunnitelmiin 
olisi toivottavaa päivittää hyvissä ajoin työmaan työkuviin, jotta epäselvyyksiltä ja kor-
jauksilta vältyttäisiin. Myös LTO-piirin säätötavan läpikäyminen suunnittelijan ja laitetoi-
mittajan välillä on tärkeä vaihe järjestelmän toiminnan kannalta. Esimerkiksi toteute-
taanko järjestelmän virtaussäätö 3-tieventtiilillä vai pumpun tehoa säätämällä? Epäsel-
vyyksiä voi aiheuttaa myös glykolipiirin alijäähtymisen ja patterien huurtumisen estämi-
nen, eli mitä lämpötilaa järjestelmää mitataan tässä tilanteessa. LVI-valvojan kanta on, 
että nämä asiat olisi hyvä käydä läpi hyvissä ajoin suunnitteluvaiheessa. Lisäksi käyt-
töönotossa, varsinkin, jos kyse on useamman patterin yhdistävästä järjestelmästä, on 
huomioitava erityisesti patterien välinen virtaamien tasapainotus ja varmistettava, että 
verkosto on ilmattu huolellisesti.  
LVI-valvojan kokemukset nestekiertoisten LTO-järjestelmien käyttöönotosta ja toimivuu-
desta yleisesti ottaen ovat positiiviset, eikä mitään niin sanottua tyypillistä ongelmaa 
käyttöönotossa valvojan näkökulmasta ole havaittavissa. 
9.3 Laitetoimittajan näkökulma 
Tähän työhön haastateltiin Jouko Yliollitervoa Fläkt Woods Oy:stä sekä Markku Castre-
nia Retermia Oy:stä. Yliollitervo ja Castren vastasivat kysymyksiin nestekiertoisen LTO-
järjestelmän mitoitukseen ja käyttöönottoon liittyen laitetoimittajan näkökulmasta. 
Yliollitervon mielestä nestekiertoiseen LTO:hon liittyvässä yhteistyössä konetoimittajan, 
suunnittelijan ja urakoitsijan välillä tärkeää on, että suunnittelija tekee erillisen putkikaa-
vion, jossa on esitettynä muun muassa täyttöryhmä, paisunta ja ilmaus. Käyttöönoton 
kannalta Yliollitervo korostaa ilmauksen tärkeyttä. 
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Hankaluuksia nestekiertoisen LTO:n käyttöönotossa aiheuttaa Yliollitervon mukaan put-
kien kytkentä väärin, esimerkiksi kytkentä myötävirtaan. Muita ongelmien aiheuttajia tyy-
pillisesti ovat myös glykolin tyyppi ja sen väärä pitoisuus. 
Castren kertoo Retermian ottavan aikaisempaa enemmän vastuuta nestekiertoisten 
LTO-järjestelmien lopputuloksesta. Hän kertoo Retermian kehittäneen RETCARE-elin-
kaarikonseptin, jonka avulla Retermia ottaa huomattavasti perinteistä laitetoimitusta laa-
jemman roolin halutun lopputuloksen saavuttamisessa. Asennuksen heikoimmaksi len-
kiksi hän mainitsee huuhtelun, nesteputkien täytön ja ilmauksen. 
Pumppujen tuoton riittävyys pitää varmistaa nestekiertoisen LTO-järjestelmän mitoituk-
sessa ja käyttöönotossa. Castrenin mukaan on tärkeää, että asetusarvot ovat valvo-
mossa oikein ja asetettu laitetoimittajan ohjeiden mukaisesti. Hänen mielestään on en-
siarvoisen tärkeää, että lämmöntalteenottopiirin tulo- ja poistopatterit toimittaa sama val-
mistaja. Näin ollen voidaan varmistaa lämpötilasuhteen toteutuminen sekä optimoida 
painehäviöt ja lämpötilasuhde. 
Käyttöönotossa ongelmia voi esiintyä monessa paikassa. Castren painottaa kokemuk-
sen tuomaa käytännön tietoa yhdessä lämmösiirron teoriatuntemuksen eli mitoituspe-
rusteiden kanssa. Lopuksi hän muistuttaa, että on mahdoton kirjoittaa yleispätevää sap-
luunaa käyttöönotton liittyvistä ongelmakodista, koska jokainen kohde on omanlaisensa 
ja putkikytkennät sekä ohjausmenetelmät vaihtelevät kohteittain. 
9.4 Putkiurakoitsijan näkökulma 
Tähän työhön haastateltiin Jukka Räsästä ja Kari Salmista Putkiwuorio Oy:stä. Räsänen 
ja Salminen vastasivat kysymyksiin nestekiertoisen LTO-järjestelmän mitoitukseen ja 
käyttöönottoon liittyen putkiurakoitsijan näkökulmasta. 
Räsänen ja Salminen kehittäisivät nestekiertoisen LTO:n vastaanottomenettelyä mietti-
mällä ja varmistamalla jokaisen osapuolen roolituksen, jotta saavutettaisiin haluttu lop-
putulos. He kertovat, että urakkalaskennan aikana korostuu erityisesti suunnittelun tär-
keys, koska urakoitsija tekee konetoimittajan kanssa laitevalinnat. 
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Nestekiertoisen LTO-järjestelmän rakentamisen ja käyttöönoton kriittisimmiksi vaiheiksi 
urakoitsijan näkökulmasta Räsänen ja Salminen mainitsevat ilmauksen ja mitoitusarvo-
jen paikkaansapitävyyden. Urakoitsijan näkökulmasta kriittinen työvaihe saavutetaan 
siinä vaiheessa, kun kaikki LTO-järjestelmään liittyvät mitoitusarvot on saatu ajoissa ja 
ne ovat paikkansapitävät. 
9.5 Talotekniikka-asiantuntijan näkökulma 
Tähän työhön haastateltiin talotekniikka-asiantuntija (DI) Lauri Rantalaa Skanska Talon-
rakennus Oy:stä. Rantala vastasi kysymyksiin nestekiertoisen LTO-järjestelmän mitoi-
tukseen ja käyttöönottoon liittyen talotekniikka-asiantuntijan näkökulmasta. 
Rantalan mukaan nestekiertoisten lämmöntalteenottojärjestelmien pumput sekä niiden 
ohjausstrategia ja säätö pitäisi suunnitella niin, että virtaus pysyy aina optimaalisena ja 
turbulenttisena. Järjestelmän toiminnassa voi ilmetä ongelmia, kun konetoimittaja ajaa 
koneajoja niin, että pumpun virtaus on aina optimaalinen, ja kentällä pumppu otetaan 
käyttöön niin, että pumppu ei nosta kierroksia nesteen alkaessa jäähtymään. Pahim-
massa tapauksessa pumppu ei tässä tilanteessa riitä nostamaan virtausta turbulentti-
selle tasolle, koska neste on liian kylmää. 
Rantala sanoo, että LVI-suunnittelija saattaa olettaa pumpun vakiopaineistuksen olevan 
riittävä säätöstrategia eikä näin ollen määritä riittävän tarkkaa ohjausstrategiaa. Pum-
pulle asetettu säätöstrategia saattaa siis ohjata pumpun leikkaamaan virtausnopeutta 
siten, että virtaus muuttuu laminaariseksi. Mitoituksen lisäksi pumput tulisi ottaa käyttöön 
niin, että ne pitävät virtauksen aina optimaalisena ja turbulenttisena. Jos käyttöönotto 
tehdään kesäkuukausina, ei riitä, että putkiurakoitsijan nestevirtamittamies asettaa pum-
pulle vakiopaineasetukset ja mittaa kojeluettelossa esitetyn virtaaman. Rantalan mukaan 
on ensiarvoisen tärkeää ottaa huomioon talviolosuhteet käyttöönotossa, kuten myös mi-
toituksessa ja laitehankintaa tehdessä. Pumpun toiminnassa talviolosuhteissa tulisi ottaa 
huomioon nesteen kylmeneminen, sen aiheuttama viskositeetin kasvu ja siitä aiheutuva 




Nestekiertoisen lämmöntalteenoton mitoituksessa ja käyttöönotossa on monia erilaisia 
haasteita. Tässä työssä keskityttiin nestekiertoisen LTO:n toimintavarmuuteen sekä mi-
toitukseen ja käyttöönottoon liittyviin haasteisiin eri näkökulmista. Työtä varten haasta-
teltiin viittä eri tahoa kertomaan näkemyksensä nestekiertoisen LTO-järjestelmän mitoi-
tukseen ja käyttöönottoon liittyvistä haasteista. Haastatteluun vastasivat LVI-suunnitte-
lija, LVI-valvoja, kaksi laitetoimittajan edustajaa, putkiurakoitsija sekä talotekniikka-asi-
antuntija. Kaikilta tahoilta saatiin erinomaisia näkemyksiä ja todellisuudessa esiintyviä 
ongelmakohtia nestekiertoisten LTO-järjestelmien mitoitukseen ja käyttöönottoon liit-
tyen. 
Haastatteluiden perusteella yhtenä tärkeänä seikkana nousi esille pumppujen tuoton riit-
tävyys järjestelmässä sekä sen varmistaminen mitoituksessa ja käyttöönotossa. Neste-
virtauksen pitäisi pysyä aina optimaalisena ja turbulenttisena, jotta saavutetaan parempi 
konvektiivinen lämmönsiirto. Kuten aiemmin esitetystä kuvasta 12 nähdään, lämpötila 
vaikuttaa voimakkaasti etyleeniglykolin viskositeettiin. Kun kiertonesteen lämpötila las-
kee, sen viskositeetti kasvaa. Kun viskositeetti kasvaa, Reynoldsin luku pienenee ja nes-
tevirtaus lähenee laminaarista virtausta. Kun nestevirtauksen lähestyy laminaarisen vir-
tauksen rajaa, konvektiivinen lämmönsiirto heikkenee ja painehäviöt kasvavat. Kun nes-
tevirta lähenee laminaarisen virtauksen rajaa, lämpötilahyötysuhde laskee. Tämä johtuu 
siitä, että nestevirta ei pysty ottamaan vastaan kaikkea lämpöä, joka olisi siirrettävissä 
ilmavirrasta nestevirtaan. 
Pumpun kierrosnopeutta säätämällä ja virtaamaa muuttamalla voidaan estää nestevir-
taaman siirtymisen turbulenttiselta tasolta laminaariselle tasolle. Näin saataisiin pidettyä 
hyötysuhde parempana riippumatta ulkolämpötiloista. Tästä aiheutuu ongelmia käyt-
töönotossa, jos järjestelmää ei oteta käyttöön niin, että pumppu nostaa kierrosnopeuksia 
nesteen alkaessa jäähtymään. Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että nestekier-
toisen LTO-järjestelmän ohjausstrategian ymmärtäminen ja järjestelmän käyttöönotto 
vaatisi enemmän yhteistyötä laitetoimittajan, LVI-suunnittelijan ja putkiurakoitsijan välillä. 
Uutta järjestelmää suunniteltaessa ja ennen käyttöönottoa olisi suotavaa tehdä tiivistä 




Haastatteluissa tuli esille niin sanottuna mahdollisena ongelmakohtana LTO-järjestel-
män käyttöönotossa väärät putkikytkennät. Nesteputkien kytkeminen myötävirtaperiaat-
teella on järjestelmälle epäedullista, koska se pienentää ilman ja nesteen välistä keski-
määräistä lämpötilaeroa. Lämmönsiirtoteho on parempi lämpötilaeron ollessa suurempi. 
Haastatteluissa tuli monelta taholta esille myös nesteputkien huuhtelu, ilmauksen tär-
keys sekä glykolin tyyppi ja pitoisuus järjestelmän käyttöönotossa. Putkikytkentöjen tar-
kastus, huolellinen huuhtelu ja ilmaus ennen käyttöönottoa tulisi aina suorittaa. Myös 
glykolin tyyppi ja sen pitoisuus on syytä tarkastaa ennen glykolin lisäystä nesteputkiin. 
Ilmakuplat ja lika nestevirtauksessa heikentävät kiertonesteen lämmönsiirto-ominaisuuk-
sia, jolloin hyötysuhde laskee. Ne myös aiheuttavat lisääntyneitä pumppauskustannuk-
sia ja ruostuttavat putkistoa. Tästä syystä myös nämä käyttöönoton vaiheet tulisi suorit-
taa huolellisesti, jotta järjestelmästä saadaan energiatehokkaampi. 
Nestekiertoista LTO-järjestelmää olisi hyvä seurata koko sen elinkaaren ajan. Ainoas-
taan näin voidaan todeta, että järjestelmä toimii niin kuin sen on tarkoitus. Haastattelujen 
perusteella voidaan todeta, että järjestelmän huolto ja todellinen toteutunut energiate-
hokkuus jää loppukäyttäjän ja huoltoyhtiön varaan. Toisin sanoen järjestelmä voi toimia 
vajaalla teholla jopa koko sen elinkaaren ajan, ellei loppukäyttäjä seuraa ja huolla sen 
toimintaa säännöllisesti. Tämä vaatii aktiivisuutta ja kiinnostusta loppukäyttäjän puolelta, 
jotta koko elinkaaren aikainen energiatehokkuus voitaisiin todeta. Erinomaisestikin suun-
nitellusta, mitoitetusta ja käyttöönotetusta järjestelmästä voidaan kadottaa energiatehok-
kuus laiminlyömällä huoltoa ja järjestelmän seurantaa sen elinkaaren aikana. 
Tämä työ ja tässä työssä olevat havainnot ja toimintaehdotukset perustuvat teoriaan ja 
haastatteluihin. Tähän työhön ei käytetty yksittäistä refrenssikohdetta eikä työssä tehty 
mittauksia. Tämän työn tulosten pohjalta erinomainen jatkotutkimuksen aihe olisi tutki-
mus liittyen pumppujen tuoton riittävyyteen ja LTO-järjestelmän eri ohjausstrategioihin 
sekä näiden toteutumisen vertailu refrenssikohteeseen. Tämän työn pohjalta voidaan 
alkaa valmistelemaan työn toimeksiantajalle Skanska Talonrakennukselle toimintaoh-
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 Miten kehittäisit konetoimittajan, suunnittelijan ja urakoitsijan yhteistyötä liittyen 
nestekiertoisen lämmöntalteenottojärjestelmän mitoitukseen ja käyttöönottoon? 
 Mitkä ovat tärkeimmät huomioonotettavat asiat mitoituksessa ja käyttöönotossa 
seuraavista aiheista: pumppujen toiminta optimaalisesti joka olosuhteissa ja jär-
jestelmän ohjaus ja säätö (sis. huurtumisen- ja jäätymiseneston toiminta) 
 Mitä muuta mieleesi tulee nestekiertoisen LTO-järjestelmän mitoituksesta? Esi-
merkiksi: jatkuvat ongelmakohdat, onnistumiset tai muut huomioon otettavat 
asiat. 
 Mitä muuta mieleesi tulee nestekiertoisen LTO-järjestelmän käyttöönotosta? Esi-
merkiksi: jatkuvat ongelmakohdat, onnistumiset tai muut huomioon otettavat 
asiat. 
 Saako nimeäsi ja yrityksen nimeä käyttää lähteenä insinöörityössä? 
